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MAPA DE DANOS

Esquadrias apresentam vidros

com trincas e rachaduras

causadas pela pressão térmica

ou por acidentes ocasionais.

Pontos de infiltração ocasionados

por desencaixes das telhas,

acarretando o descolamento da

pintura e argamassa das paredes

internas das salas.

Toda superficies dos pisos como

verniz da ardósia apresenta

desgaste e sem coloração pelo

tempo de uso e utilização de

aditivos para limpeza.

Instalações e cabeamentos,seja

de eletrica ou telefonia, estão

expostos ou com de mal

funcionamento.
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As estruturas de madeira

perderam seu tratamento e o

verniz. Decorrentes das

intempéries da ação do tempo e

da umidade recorrente do

ambiente, instalando se assim

fungos que deterioram a madeira

causando o compromentimento

das estruturas da edificação.
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